
PRELIVI ED ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE SULL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
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SOSTANZA VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE

Ph 6,5-9,5 unità pH 7,3 7,65 7,65 7,52 7,37 7,42 7,58 7,26 7,37 7,57 7,56 7,47 7,13 7,05 7,14 7,15 7,25 7,63 7,63 7,51 7,42 7,61 7,69 7,26 7,47 7,35 7,31 7,45 7,22 7,46 7,60 7,73 7,53 7,55 7,50 7,47 7,49 7,41 7,37 7,48 7,45 7,48 7,50 7,56 7,46 7,62 7,41 7,45 7,55 7,46 7,46 7,56 7,57 7,37 7,47 7,37 7,36 7,51 7,68 7,47 7,68 7,37 7,36 7,68

Colore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odore accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile

Sapore accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile

Torbidita' NTU accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile <0,1 0,12 0,21 0,13 0,1 0,17 0,22 0,81 0,20 0,33 0,39 0,49 0,37 0,2 0,37 0,33 0,39 0,37

Cloro attivo libero mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bicarbonati (come HCO3) mg/L 281 317 299 250 262 311 311 317 262 293 275 311 329 256 256 323 268 281 281 256 317 305 244 262 317 317 287 262 299 256 238 311 317 317 275 317 317

Conducibil ita' max 2500 µS/cm 519 457 455 515 526 431 469 520 555 401 404 518 528 571 527 517 432 466 457 521 546 394 420 525 432 520 467 432 512 560 392 367 520 424 433 490 524 527 523 430 555 522 466 422 517 520 519 451 426 482 530 453 408 553 539 530 519 438 569 539 569 530 519

Residuo fisso a 180°C max 1500 mg/L 326 369 397 287 289 371 377 370 309 334 327 373 391 282 301 376 309 372 334 309 366 401 281 263 377 374 334 302 370 324 292 396 379,00 372 314 379 372

Ammoniaca (come NH4) max 0,5 mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nitriti max 0,5 mg/L <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Nitrati max 50 mg/L 20,6 14,3 17,3 20,9 22,7 13,5 15,9 23,8 23 13,8 12,6 23,8 22,9 23,3 22,7 20,7 14 18,7 24,2 22 12,8 12,8 21,9 13,7 20,9 17,5 14,1 21,3 21,8 12,7 6,9 20,2 11,6 14,8 20 23,9 23,5 21,2 13,3 22 22,7 19,2 14,3 23,8 21,3 22,8 15,6 13,5 15,5 24,1 15,6 13,7 22,9 25,3 24,1 20,8 13,2 22,9 25,3 22,9 24,1 20,8 22,9

Fluoruri max 1,5 mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cloruri max 250 mg/L 10 8 9 12 11 9 8 11 21 8 8 11 10 24 11 9 8 9 11 19 8 8 9 8 12 10 9 9 22 9 3 12 7 9 9 11 11 10 8 21 11 10 9 11 10 11 7 9 9 11 9 9 19 10 11 10 8 23 10 23 11 10 23

Fosforo totale (come P205) mg/L <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230

Solfati max 250 mg/L 31 30 28 31 37 32 33 37 40 28 26 37 32 40 35 32 28 30 36 38 27 29 43 37 44 31 33 32 40 30 25 36 32 36 37 39 36 33 32 39 33 31 32 35 32 35 32 30 29 35 31 28 38 32 36 33 33 41 32 41 36 33 41

Arsenico max 10 µg/L 1,1 0,7 0,7 1,3 0,9 0,5 0,5 0,8 0,9 0,8 <5 0,7 1,4 1,1 0,5 0,8 <0,5 1 0,7 0,8 0,7 1,2 1,2 <0,5 0,7 1 0,6 <0,5 0,8 1,4 0,5 0,50 0,7 1 0,5 0,7

Calcio mg/L 87 97 94 71             70             95             93 93 74 84 94 91,2 68,60 67,80 110,40 82 101,2 82,5 69 88 89 64 57 90 90 85 68 90 78 72 93 94 91 71 94 91

Cromo max 50 µg/L 1,5 2,2 1,5 1,5 0,7 3,5 4,1 0,8 1,1 3,6 2,4 3,8 1,5 0,9 1,8 1,6 3 4,6 1,1 1,6 0,9 1,7 1,9 2,2 1,8 0,9 4,8 1,2 1,1 1,8 1,2 1,9 3,6 4 1,3 0,7 0,8 3,9 2,1 2 1,6 3,8 3,8 3,8 1,4 3,3 1,6 2 1 4,5 2,30 1,60 0,8 0,9 5 2,3 5 1,6 0,8 5

Magnesio mg/L 21,0 23,0 25 20 23,00 24,00 25 23,00 21,00 20,00 24 25 19,40 23,20 29,80 28,2 30 19 23,5 21 24 18 20 24 22 21 24 24 24 20 25,6 26,00 23 24 26 23

Manganese max 50 µg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 12 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Potassio mg/L 1,0 1,0 1 0,8 0,8 1,50 0,95 0,95 0,85 0,9 1,05 1 0,75 0,86 1,19 1 1,11 0,9 0,8 1 1 0,7 0,63 1 1 0,95 0,9 1,05 0,95 0,8 1,05 0,95 1 0,8 0,95 1

Sodio max 200 mg/L 7,7 9,7 15 5,4 5,5 5,4 7,1 7,5 6,50 8,00 5,5 10,8 5,58 4,04 8,66 5,19 7,48 7,8 3,7 7,8 16 5,2 4 7,3 7,75 7,9 3,9 5,6 5,3 5,82 14 7,00 7,1 3,85 7 7,1

Durezza totale (da calcolo) °F 31 34 34 26 27 34 34 33 27 29 34 33 25 27 40 32 38 29 27 31 32 24 23 33 32 30 27 33 30 26 34 34,00 32 28 34 32

Atrazina max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Atrazina-desetil max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Atrazina-desisopropil max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Propazina max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Simazina max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Terbutilazina max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Terbutilazina-desetil max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Carbamazepina max 0,1 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dimetridazolo max 0,3 µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,4 <0,05 <0,05 1,62 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Metronidazolo max 0,3 µg/L 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Batteri coliformi max 0 UFC/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escherichia coli max 0 UFC/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa - UFC/100mL

Stafilococco aureo Max 0 UFC/100mL

Triclorometano max 0,5 µg/L <1,0


